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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen 
und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, 
die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
 
Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, § 3 "Gute Ingenieurpraxis", 
Richtlinie 2014/68/EU 
Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1 gefährliche Fluide 
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3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Viskositätskompensierter Durchflussmesser, -wächter Typ: VKM 
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle Punkte 
dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
Die Geräte des Typs VKM werden zur Messung und Überwachung von viskosen 
Flüssigkeitsströmen mit Viskositäten von max. 540 mm2/s eingesetzt.  
Es dürfen nur saubere und homogene Flüssigkeiten gemessen werden, gegen die 
die im Strömungsgehäuse verwendeten Materialien beständig sind. 
Bei höherviskosen Medien kann es zu teils erheblichen Messfehlern kommen. 
Größere Schmutzteilchen können zum Blockieren des Schwebekörpers und somit 
zu Fehlmeldungen und -messungen führen.  
Auch ferritische Teile, die sich am Schwebekörper (mit Magneten) ablagern, 
können zum gleichen Effekt führen.  
 
Die Geräte sind wie folgt ausgestattet: 
 
Durchflussmessung (nur bei Typ VKM-2.. und VKM-3..) 
Die Ablesung des aktuellen Durchflusses erfolgt auf der am Gerät montierten, 
magnetgeführten Zeigeranzeige. Die Skala zeigt den Durchfluss direkt in l/min an. 
 
Grenzwertkontakte (nur bei Typ VKM-1.. und VKM-3..) 
Zur Überwachung des Durchflusswertes sind die Geräte mit einem oder zwei 
einstellbaren Grenzwertkontakt(en) ausgestattet. 
 
Kontaktarten: 
Schließkontakt (Standard) 
Umschaltkontakt (Standard) 
Schließer (cCSAus) 
Umschalter (cCSAus) 
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5. Arbeitsweise 

In einem Metallgehäuse mit zylindrischer Bohrung befindet sich ein 
Schwebekörper mit scharfkantiger Lochblende. 
Dieser Schwebekörper wird durch das einströmende 
Medium gegen die Kraft einer Feder angehoben. Jede 
Schwebekörperposition entspricht einem bestimmten 
Durchfluss, der dann auf der am Gerät montierten 
Zeigeranzeige abgelesen werden kann. Im 
Schwebekörper sind Permanent-Magnete eingebaut, 
die einen außen am Gerät montierten 
Schutzgaskontakt (Reed-Schalter) betätigen. Die 
Betätigung des Kontaktes erfolgt berührungslos durch 
Magnetkraft, d.h. der Kontakt ist hermetisch vom 
strömenden Medium getrennt. 
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6. Mechanischer Anschluss 

Vor dem Einbau: 
 Vergewissern Sie sich, ob die erlaubten max. Betriebs-

drücke und Betriebstemperaturen des Gerätes nicht 
überschritten werden 

 (siehe Standardmaterialkombinationen). 
 Die Geräte sind lageunabhängig einbaubar. Eine Nach-

justierung auf die Einbaulage ist nicht erforderlich. Der 
Durchfluss erfolgt in Pfeilrichtung (siehe Typenschild).  

 Entfernen Sie alle Transportsicherungen und verge-
wissern Sie sich, dass sich keine Verpackungsteile mehr 
im Gerät befinden. 

 Die Abdichtung der Anschlussverschraubungen erfolgt 
durch PTFE-Band oder ähnliches. 

 Die Geräte dürfen nicht innerhalb eines Induktionsfeldes 
installiert werden. 

 Wenn möglich, sollte bereits jetzt, nach der 
mechanischen Installation, geprüft werden, ob die Ver-
bindung Anschlussverschraubung/Rohr dicht ist 

 (siehe dazu Kapitel 9 Inbetriebnahme). 
 
 



VKM 

Seite 8  VKM K27/0224 

7. Elektrischer Anschluss 

7.1. Schaltausgang VKM-1.. und VKM-3.. 

 Sicherstellen, dass die elektrischen 
Versorgungsleitungen stromlos sind.  

 Lösen Sie die Halteschraube der Steckerkappe und 
ziehen Sie die Kappe vom Steckerfuß ab.  

 Montieren Sie entsprechend nebenstehendem 
Anschlussbild die Versorgungsleitung in die 
Steckerkappe.  

 Wenn der Kontakt noch nicht eingestellt ist, sollte dies sinnvollerweise an 
dieser Stelle geschehen (siehe Kapitel 9 Bedienung). 

 Stecken Sie den Stecker auf den Kontaktfuß und befestigen Sie ihn mit der 
Sicherungsschraube. (siehe Kapitel 9 Bedienung) 

 
 
 

Achtung! Die angegebenen elektrischen Werte des Schutzgaskontaktes 
dürfen einzeln auch kurzzeitig nicht überschritten werden. Für höhere 
Schaltleistungen empfehlen wir Kontaktschutzrelais (z.B. unser Typ MSR) 
oder andere Kontaktschutzmaßnahmen. 

 
Nach Anschluss der von Ihnen vorgesehenen externen Geräte an den Grenz-
kontakt und Einstellen des gewünschten Schaltpunktes sind alle Anschluss-
arbeiten abgeschlossen.  
Das Gerät kann nun in Betrieb genommen werden. 
 

BN

BU

Ex-Kontakt Schliesser
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7.2. Beispiele für Kontaktschutzmaßnahmen    

Für kapazitive und induktive Lasten (lange Leitungen und Relais/Schütze) 
empfehlen wir eine der nachfolgenden Schutzbeschaltungen. 
 

 

7.3. ADI-Auswerteelektronik VKM-7... 

Zum Anschluss der Spannungsversorgung und der Ausgangssignale schauen sie 
bitte in die Bedienungsanleitung der entsprechenden ADI-Elektronik nach. 
 

Info! Der Messeingang des ADIs ist bereits werkseitig 
angeschlossen. 

 
 

7.4. Kompaktelektronik VKM-8... 

 

 

 
 

Kompaktelektronik: (..C0R, ..C0M)                Kompaktelektronik (..C4P, ..C4N) 
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8. Einsatz im Ex-Bereich 

8.1. Erklärung für Betriebsmittel ohne eigene Zündquelle 
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8.2. ATEX-Kontakt ...F0... (nur für VKM-1... und VKM-3...) 

II 2G Ex mb IIC T6 Gb 
II 2 D Ex mb IIC T80 °C Db 
      max. 250 VAC/1,5 A/100 VA 

 

8.3. ATEX-Reedschalter  41R57** 

ATEX-Schließkontakt 41R57 
 

II 3G Ex ic IIC T4 Gc 
II 3 D Ex ic IIIC T125 °C Dc 
-20 °C ≤Ta≤80 °C 

       max. 250 VAC/DC/1,5 A/100 W/100 VA 
 
ATEX-Umschaltkontakt 41R57U 

 

II 3G Ex ic IIC T4 Gc 
II 3 D Ex ic IIIC T125 °C Dc 

      -20 °C ≤Ta≤80 °C 
       max. 250 VAC/DC/1 A/30 W/60 VA 
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Ex-relevanter Auszug aus der Betriebsanleitung zum Reed-Schalter 41R57** 
 
1. Präambel 
Dieser Auszug aus der Betriebsanleitung stellt nur die ex-relevanten Aspekte dar. 
Er wird in gleicher oder sinngemäßer Form in die Original-Betriebsanleitung 
übernommen; textliche Änderungen sind zulässig, die ex-relevanten Aussagen 
bleiben bestehen. 
Zur Sicherstellung der Funktion und zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte 
aufmerksam die beiliegende Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation 
beginnen. Sollten noch Fragen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die KOBOLD 
Messring GmbH, Hofheim. Er gilt mit der Original-Betriebsanleitung. 
 

Bei der Bewertung des Produktes wurden folgende Normenausgaben 
berücksichtigt: 
a) IEC 60079-0:2017 Ed. 7 / EN 60079-0:2018 Explosionsgefährdete 
Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen 
b) IEC 60079-11:2011 Ed. 6 + Corr. 2012 / EN 60079-11:2012 
Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i" 
 

2. Allgemeine Informationen zum Explosionsschutz 
Die Reed-Schalter arbeiten mit verschiedenen Produkten der Fa. Kobold 
zusammen und dienen dort zur Überwachung. Er ist als Schließer oder Wechsler 
erhältlich. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Stecker – ausschließlich in 
eigensicheren Anlagen. 
Der Reed-Schalter ist für gewerbliche Anlagen bestimmt und darf nur 
entsprechend den Angaben in der technischen Dokumentation der Firma Kobold 
und den Angaben auf dem Typenschild eingesetzt werden. Er wird ausschließlich 
zusammen mit zertifizierten Produkten über einen eigensicheren Stromkreis 
betrieben. Sie entsprechen den gültigen Normen und Vorschriften. 
Die Errichtungsbestimmungen (z.B. EN 60079-14) für Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen sind unbedingt zu beachten. 
 
Weitere wichtige Details finden Sie in der zugehörigen EG-
Baumusterprüfbescheinigung. 
 
Zulässiger Gebrauch 
 Der eigensichere Reed-Schalter  kann  folgendermaßen eingesetzt werden: 

 In der Zone 2 (Gas-Ex, EPL Gc) in den Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC 
 In der Zone 22 (Staub-Ex, EPL Dc) in den Explosionsgruppen IIIA, IIIB und 

IIIC 
 Die Anforderungen an einfache elektrische Betriebsmittel zum Einsatz in 

eigensicheren Stromkreisen in den Zonen 1/21 werden erfüllt. 
 Die Qualifizierung hinsichtlich der Oberflächentemperatur ist T4. Für alle Gase, 

Dämpfe, Nebel mit einer Zündtemperatur > 135 °C sind die BM keine 
Zündquelle. 
 Im Staub-Ex-Bereich ist 125 °C die Bezugstemperatur für die weiteren 

Überlegungen in Hinsicht Sicherheitsabstand von der Glimmtemperatur. 
 Der zulässige Umgebungstemperaturbereich geht von -20 °C ≤ Ta ≤ 80 °C. 
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2.1. Elektrische Kenngrößen für Ex i 
Elektrische Daten: 

 Bemessungsspannung bis 45 Volt AC/DC 
 Bemessungsstrom bis 2 A 
 UiIIC ≤ 30 V AC/DC, IiIIC ≤ 250 mA 
 UiIIB ≤ 45 V AC/DC, IiIIB ≤ 2 A 
 UiIIIC ≤ 45 V AC/DC, IiIIIC ≤ 250 mA 
 Li = vernachlässigbar, Ci = vernachlässigbar 
 Erwärmung am Außengehäuse < 15 K 

 
2.2 Typenschlüssel 
Das Betriebsmittel wird durch folgenden Typenschlüssel identifiziert: 
 
Type Description Item-No. Remarks 

41R57 A B Type coding   
41R57 Contact device   
A N/O contact (2 wires), Plug with black cap   
 Change-over contact (3 wires), Plug with grey

cap 
  

B 70 – 75 with marking (not ex-relevant) 202.289 N/O 
 45 – 50 with marking 202.285 N/O 
 50 – 55 with marking 202.286 N/O 
 60 – 65 with marking 202.287 N/O 
 70 – 75 with marking 202.288 Change-over 
 60 – 65 change-over contact 202.290 Change-over 
 
2.3 Temperaturklasse 
Der Reed-Schalter ist für die Temperaturklasse T4 / T125 °C geeignet. 
 
2.4 Allgemeine Anforderungen 
 
2.4.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

a) Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes dürfen die Produkte nur nach 
den Angaben in der Montageanleitung verwendet werden. Bei der 
Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall 
erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. 
Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör. 

b) Bei Nichtbeachtung der in diesem Auszug genannten Hinweise oder bei 
unsachgemäßer Handhabung des Produktes entfällt unsere Haftung. 
Zudem entfällt die Gewährleistung auf Produkte und Ersatzteile. 

c) Die Produkte sind keine Sicherheitselemente im Sinne des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs. 

d) Es dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden. 
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2.4.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 
Der Reed-Schalter entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von 
dem Reed-Schalter kann eine Restgefahr ausgehen, wenn es von ungeschultem 
Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird. 
Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur des 
Reed-Schalters beauftragt ist, muss die Montageanleitung und insbesondere die 
sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben. 

a) Richten Sie sich bei der Auswahl und dem bestimmungsgemäßen Betrieb 
eines Produktes nach den allgemeinen Regeln der Technik. 

b) Alle angeschlossenen elektrischen und mechanischen Betriebsmittel 
müssen für den jeweiligen Einsatz geeignet sein. 

c) Beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die 
Einsatzbedingungen und zulässigen Daten, die aus den Aufdrucken / 
Typenschildern, der jeweiligen Produkte hervorgehen. 

d) Es ist darauf zu achten, dass nur die den Zonen entsprechenden Produkt-
Zündschutzarten installiert werden! 

e) Das Produkt ist nur für den sachgerechten und bestimmungsgemäßen 
Gebrauch in normaler Industrieatmosphäre zugelassen. Ein Eintauchen in 
Flüssigkeiten ist nicht zulässig. 

f) Es ist sicherzustellen, dass keine fallenden Gegenstände auf das Produkt 
auftreffen können. 

g) Der Betreiber hat den Blitzschutz für die Gesamt-Anlage nach den örtlichen 
Vorschriften zu gewährleisten. 

h) Es liegt in der Verantwortung des Errichters, dafür zu sorgen, dass das die 
Funktion des Reed-Schalters in Verbindung mit den einzelnen 
Auswertegeräten einwandfrei funktioniert und für den vorgesehenen 
Verwendungszweck zugelassen ist. 

i) Der eigensichere Anschluss - einschließlich der Reed-Schalters - muss über 
zugelassene / geprüfte Auswertegeräte erfolgen, die gegebenenfalls mit 
geeigneten Zenerbarrieren oder Schaltverstärkern ausgestattet sein 
müssen. 

 
3. Inbetriebnahme, Installation 
Je nach IP-Schutzgrad ist die Zeit zur Reinigung der Betriebsmittel 
(Staubablagerungen) festzulegen. Weitere wichtige Fakten: 

a) Das Produkt darf in der Zone 2 (Kat. 3G, EPL Gc) oder in der Zone 22 (Kat. 
3D, EPL Dc in eigensicheren Stromkreisen nur durch Fachleute mit einer 
Qualifikation ähnlich einer befähigten Person nach TRBS 1203 in Betrieb 
genommen werden. 

b) Die Anforderungen an einfache elektrische Betriebsmittel, die für den 
explosionsgefährdeten Bereich der Zonen 1/21 nach EN 60079-11 gelten, 
werden erfüllt. 

c) Die Produkte dürfen nur in üblicher Industrieatmosphäre eingesetzt werden. 
Beim Vorhandensein aggressiver Stoffe in der Luft ist immer der Hersteller 
zu befragen. Die Produkte sind bei widrigen Umgebungsbedingungen 
entsprechend zu schützen. 

d) Der Betrieb des Produktes ist nur im vollständig montierten und 
unversehrten Gehäusen zulässig. Bei möglichen Beschädigungen ist ggf. 
eine Zonenverschleppung durch den Betreiber zu beachten; zudem ist bei 
Beschädigung des Gehäuses der Betrieb nicht zulässig. 
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e) Die in der Betriebsanleitung spezifizierten Umgebungsbedingungen sind 
unbedingt einzuhalten und vor widrigen Umgebungsbedingungen 
entsprechend zu schützen. 

f) Auch Wärmestrahlung von fremden Produkten / Bauteilen sind zu 
berücksichtigen. 

g) Der Reed-Schalter ist gegen den unzulässigen Zutritt von Flüssigkeiten 
und/oder Verschmutzungen zu schützen. 

h) Festsitzende Teile (z.B. durch Frost oder Korrosion) dürfen bei vorhandener 
explosionsfähiger Atmosphäre nicht mit Gewalt gelöst werden. Vereisungen 
müssen daher vermieden werden. 

i) Der Reed-Schalter darf nur geringen Schwingungen ausgesetzt werden, 
siehe auch IEC 34-14. 

j) Zur Sicherstellung der Ableitung elektrostatischer Aufladungen sind die 
nationalen Anforderungen zu berücksichtigen. 

k) Insbesondere müssen isoliert aufgebaute Kapazitäten verhindert werden. 
l) Es dürfen nur solche Zenerbarrieren oder Schaltverstärker verwendet 

werden, deren Ausgangsstromkreise für den Einsatz in Ex-Atmosphäre 
zugelassen / geprüft sind. In Europa erfordert die Verwendung in den Zonen 
1/21 eine EG-Baumusterprüfbescheinigung für das betreffende 
Betriebsmittel, die von einer für den Explosionsschutz benannten Stelle 
ausgestellt wird. 

m) Die Spannung der Versorgungsgeräte muss kleiner oder gleich der 
Spannung Ui des Reed-Schalters sein. 

n) Der Strom Io der Versorgungsgeräte muss in Summe kleiner oder gleich 
dem Strom Ii des Reed-Schalters sein. 

o) Für die Installation des eigensicheren Stromkreises ist ein vom Errichter / 
Betreiber zu erstellende Control Drawing (Systembeschreibung) 
erforderlich. 

p) Entlang des eigensicheren Stromkreises ist - bei Verwendung einer 
geerdeten Speisung - ein Potentialausgleich herzustellen. 

q) Die Zertifikate sind einschließlich der darin festgelegten besonderen 
Bedingungen zu berücksichtigen. 

r) Festsitzende Teile des Produktes (z. B. durch Frost oder Korrosion) dürfen 
bei vorhandener explosionsfähiger Atmosphäre nicht gewaltsam gelöst 
werden. 

s) Innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs darf die Montage nur unter 
Berücksichtigung der örtlich geltenden Errichtungsvorschriften erfolgen. Die 
folgenden Bedingungen sind zu beachten (unvollständig): 

t) Die Montage und Wartung darf nur bei Ex-freier Atmosphäre und unter 
Beachtung der im Land des Betreibers gültigen Vorschriften erfolgen. 

u) Zusätzliche Vorkehrungen sind zu treffen, wenn mit dem Vorhandensein 
von Schwefelwasserstoff, Ethylenoxid und/oder Kohlenmonoxid zu rechnen 
ist: Diese Stoffe haben eine sehr geringe Zündenergie! 

v) Bei Vorhandensein dieser Stoffe und bei Vorhandensein eines Stoffes der 
Explosionsgruppe IIC und bei voraussichtlich vorhandener 
explosionsfähiger Atmosphäre dürfen nur funkenfreie Werkzeuge 
verwendet werden! 
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4. Instandhaltung, Wartung 
Definition von Begriffen nach IEC 60079-17: 
 
Wartung und Instandsetzung: Eine Kombination aller Tätigkeiten, die ausgeführt 
werden, um einen Gegenstand in einem Zustand zu erhalten oder ihn wieder dahin 
zu bringen, der den Anforderungen der betreffenden Spezifikation entspricht und 
die Ausführung der geforderten Funktionen sicherstellt. 
 
Inspektion: Eine Tätigkeit, die die sorgfältige Untersuchung eines Gegenstandes 
zum Inhalt hat, mit dem Ziel einer verlässlichen Aussage über den Zustand dieses 
Gegenstandes, wobei sie ohne Demontage oder, falls erforderlich, mit teilweiser 
Demontage, ergänzt durch Maßnahmen, wie z. B. Messungen, durchgeführt wird. 
 
Sichtprüfung: Eine Sichtprüfung ist eine Prüfung, bei der ohne Anwendung von 
Zugangseinrichtungen oder Werkzeugen sichtbare Fehler festgestellt werden, zum 
Beispiel fehlende Schrauben. 
 
Nahprüfung: Eine Prüfung, bei der zusätzlich zu den Aspekten der Sichtprüfung 
solche Fehler festgestellt werden, wie zum Beispiel lockere Schrauben, die nur 
durch Verwendung von Zugangseinrichtungen, z. B. Stufen (falls erforderlich), und 
Werkzeugen zu erkennen sind. Für Nahprüfungen braucht ein Gehäuse 
üblicherweise nicht geöffnet oder das Betriebsmittel spannungsfrei geschaltet zu 
werden. 
 
Detailprüfung: Eine Prüfung, bei der zusätzlich zu den Aspekten der Nahprüfung 
solche Fehler festgestellt werden, wie zum Beispiel lockere Anschlüsse, die nur 
durch das Öffnen von Gehäusen und/oder, falls erforderlich, Verwendung von 
Werkzeugen und Prüfeinrichtungen zu erkennen sind. 
 

a) Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von befähigten Personen 
durchgeführt werden. 

b) Es dürfen nur solche Zubehörteile in explosionsgefährdeten Bereichen 
verwendet werden, die alle Anforderungen der europäischen Richtlinien und 
der nationalen Gesetzgebung erfüllen. 

c) Instandhaltungsmaßnahmen mit Demontage des Reed-Schalters darf nur 
bei ex-freier Atmosphäre durchgeführt werden. 

d) Der Austausch von Komponenten darf nur mit Original-Ersatzteilen 
erfolgen, die auch für den Einsatz im Ex-Bereich freigegeben sind. 

e) Die Produkte sind im Ex-Bereich regelmäßig zu warten und zu reinigen. Die 
Intervalle werden vom Betreiber gem. den Umweltbeanspruchungen vor Ort 
festgelegt. 
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 Tätigkeit 
Sichtprüfung 
monatlich

Nahprüfung 
alle 6 Monate 

Detailprüfung 
alle 12 Monate

1 

Sichtkontrolle des Reed-
Schalters auf 
Beschädigungen, 
Staubablagerungen 
beseitigen

●   

2 
Prüfung auf Unversehrtheit 
und Funktion 

  ● 

3 Prüfung der Gesamtanlage Im Verantwortungsbereich des Betreibers 

 
 
5. Störungsbeseitigung 
An Produkten, die in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen betrieben 
werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen am Produkt 
dürfen nur von speziell hierfür ausgebildetem und berechtigtem Fachpersonal 
ausgeführt werden. 
 
 
6. Entsorgung 
Die Entsorgung der Verpackung und der verbrauchten Teile hat gemäß den 
Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt installiert wird, zu erfolgen. 
 
 
7. Kennzeichnung des Reed-Schalters (Typenschild) 

 
In der Seriennummer kann das Baujahr codiert werden; optional kann es auch als 
Klartext angegeben werden. 
 
Grundsätzlich gilt, dass eine lesbare Kennzeichnung für die im Feldeinsatz 
erforderliche Explosionsschutzart erfolgt ist - noch bevor das Produkt zum ersten 
Mal in Betrieb genommen wird. 
 
Ein Reed-Schalter, der schon einmal in nicht eigensicheren Kreisen betrieben 
wurde, darf später in eigensicheren Stromkreisen nicht mehr verwendet werden. 
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9. Inbetriebnahme 

9.1. Allgemein 

Messbereichsüberschreitungen 
Bei nicht pulsierenden Strömungen kann der Messbereich wesentlich überschritten 
werden, lediglich eine Druckverlusterhöhung ist feststellbar. 
(Erlaubten max. Betriebsdruck nicht überschreiten!) 
 
Viskositätsbereich 
Die Geräteskala ist für einen Viskositätsbereich von 1-540 mm/s ausgelegt. 
Innerhalb  dieses Bereiches muss keine Neukalibrierung der Skala erfolgen.  

9.2. Schaltausgang VKM-1.. und VKM-3.. 

Hysterese (VKM-1.. und VKM-3..) 
Als Hysterese bezeichnet man die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt des 
Kontaktes. Durch werkseitige Abstimmung von Magnet und Kontaktstärke (AW-
Zahl) erhält man eine Hysterese von ca. 3,5 mm Schwebekörperhub. Dabei ist 
gleichzeitig sichergestellt, dass die Kontakte bistabiles Schaltverhalten haben. 
 
Einstellen des Grenzwertes (VKM-1..) 
 Lockern Sie die Sicherungsschrauben am Kontaktfuß. 
 Stellen Sie die Markierungslinie am Kontaktfuß auf den 

gewünschten Wert auf der Skala am Gehäuse ein. 
 In dieser Position die Sicherungsschrauben festziehen. 
 
Einstellen des Grenzwertes (VKM-3...) 
 Lockern Sie mit einem Schraubendreher die beiden 

Sicherungsschrauben am Kontaktfuß.  
 Verschieben Sie das Schaltgehäuse bis zur Unterkante der 

Kontaktschiene. 
 Entfernen Sie nach Lösen der Sicherungsschraube die 

Steckerkappe vom Kontaktfuß. 
 Schließen Sie an PIN 1 + 2 (Wechselkontakt PIN 2 + 3) ein 

geeignetes Durchgangsprüfgerät an (siehe Seite 5). 
 Bei eingebautem Gerät öffnen Sie die Zuleitung, lassen Sie langsam Medium 

einfließen, bis die Zeigeranzeige die gewünschte min. Durchflussmenge 
anzeigt. Der Reedkontakt ist nun geschlossen (elektrischer Durchgang).  

 Schaltgehäuse nach oben verschieben, bis der Reedkontakt gerade öffnet (kein 
elektrischer Durchgang). 

 In dieser Position durch Festdrehen der Sicherungsschrauben justieren. 
Steckerkappe aufsetzen, das Gerät ist nun betriebsbereit. 

 Bei richtiger Einstellung des Grenzkontaktes hat dieser bistabiles Schaltver-
halten; d.h. auch bei Überfahren des eingestellten Grenzwertes bleibt der 
Kontakt geschlossen. (Pin 1+2, bzw. PIN 2+3 bei Option Wechslerkontakt) 
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9.3. ADI-Auswerteelektronik VKM-7... 

Zur Einstellung der Ausgangsparameter (Analog-, Schaltausgang) schauen sie 
bitte in die Bedienungsanleitung der entsprechenden ADI-Elektronik nach. Die 
Elektronik des ADIs ist bereits werkseitig auf den Sensor angepasst. 
 

9.4. Kompaktelektronik VKM-8... 

Siehe Bedienungsanleitungs-Ergänzung für Kompaktelektronik ohne 
Frequenzausgang 
 
 
 

10. Wartung 

Im Fall, dass das zu messende Medium nicht verunreinigt ist, sind die Geräte 
VKM nahezu wartungsfrei. Bei Kalk- oder Schmutzablagerungen am Gehäuse 
bzw. an den Innenteilen sollten die Geräte regelmäßig gesäubert werden. 
Mit einem geeigneten Gabelschlüssel die Geräte aus der Leitung schrauben. Nach 
Entfernen der oberen Verschraubung können die Innenteile zum Reinigen 
entnommen werden. Die Innenteile können mit einer geeigneten Bürste gereinigt 
werden. Nach der Reinigung das Gerät in der richtigen Reihenfolge wieder zu-
sammenbauen. 
Bitte beachten Sie, dass die Feder in den Nippel der oberen Verschraubung und 
in den Schwebekörper eingehängt ist. Die Seite des Schwebekörpers mit der 
eingelegten Blende befindet sich auf der Seite des Flüssigkeitseinlaufes. 
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11. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

12. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

13. Empfohlene Ersatzteile 

Es werden nur die Geräteteile und Materialien genannt. Entsprechend des 
Gerätetyps sind die Teile in verschiedenen Größen lieferbar. 
(Bei Bestellung Gerätetyp angeben). 
 
1.1) Schwebekörper Messing 5.1) Kontakt Schließer (CSA) 
1.2) Schwebekörper Edelstahl 5.2) Kontakt Wechsler (CSA) 
2.1) Schlitzdüse Messing 5.3) Ex-Kontakt Schließer 
2.2) Schlitzdüse Edelstahl 5.4) Kontakt Schließer (UL) 
3.1) Edelstahlfeder 5.5) Kontakt Wechsler (UL) 
4.1) O-Ring Satz NBR  
4.2) O-Ring Satz FPM  
 
 
 

14. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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15. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 
 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 

 



  VKM 

VKM K27/0224  Seite 23 

16. EU-Konformitätserklärung (VKM) 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 

Durchflussmesser / -wächter Typ: VKM 
 
 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 
2011/65/EU RoHS (Kategorie 9) 
2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
Zusätzlich für Geräte mit Kompakt- oder ADI-Elektronik: 
 
2014/30/EU   Elektromagnetische Verträglichkeit 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 
Sicherheitsbestimmung für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
 

EN 60529:2014-09  
Schutzart durch Gehäuse (IP-code) 
 

DIN EN IEC 63000:2019 
Technische Dokumentation zur Bewertung von Elektro- und Elektronikgeräten 
hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe 
 

Zusätzlich für Geräte mit Kompakt- oder ADI-Elektronik: 
 
DIN EN IEC 61326-1:2021  Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte 
- EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Industrieller Bereich 
 
 
 

Hofheim, den 21. Feb. 2024 
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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17. UK Declaration of Conformity (VKM) 

We, KOBOLD Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Germany, 
declare under our sole responsibility that the product: 
 
 

Flow Meter and Monitor   Model: VKM 
 
 
to which this declaration relates is in conformity with the following UK directives 
stated below: 
 
S.I. 2016/1101  Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 
S.I. 2012/3032  The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances 

in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 
 
Additionally for devices with compact or ADI electronics: 
 
S.I. 2016/1091  Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
 
 
Also, the following standards are fulfilled:  
 
BS EN 61010-1:2010+A1:2019 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use. General requirements  
 
BS EN 60529:1992+A2:2013 
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 
 
BS EN IEC 63000:2018 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products 
with respect to the restriction of hazardous substances. 
 
 
Additionally for devices with compact or ADI electronics: 
 
BS EN IEC 61326-1:2021 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC 
requirements. General requirements, industrial area 
 
 
 

Hofheim, 21 Feb. 2024 
 H. Volz J. Burke 
 General Manager Compliance Manager 
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18. EU-Konformitätserklärung für ATEX (Reedschalter 
41R57**) 
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19. Konformitätsaussage Reedschalter 41R57** 
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20. Herstellererklärung (F0) 
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21. EG-Baumusterprüfbescheinigung Magnetschalter 
(F0) 
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22. IECEx-Zertifikat (F0) 
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